
HSM2HOST 2-weg draadloze zendontvanger

V1.2 Installatiehandleiding

WAARSCHUWING: Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over beperkingen met betrekking tot het gebruik en de func-
tionaliteit van dit product en informatie over beperkingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de fabrikant. De
gehele handleiding dient zorgvuldig te worden gelezen.
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Specificaties en kenmerken
l Stroomverbruik: 60mA
l Voltage: Wordt van stroom voorzien via de PowerSeries Neo alarmcontroller (10,8VDC naar 12,5VDC) -
(gelimiteerde stroomvoorziening)

l Frequentie: 433MHz (HSM2HOST4), 868MHz (HSM2HOST8), 912-919MHz (HSM2HOST9UL)
l Zones - kan signalen ontvangen van maximaal 128 draadloze zones, plus 16 draadloze bedienpanelen.
Ondersteunt ook maximaal 32 draadloze sleutels of 32 paniekhangers en 16 sirenes

l Toezicht - programmeerbaar toezichtvenster
l Kan worden aangesloten op 1000 ft./230 m van het belangrijkste paneel met 22 AWG draad
l Verbindt met corbus
l Compatibiliteit: De HSM2HOST wordt gebruikt met PowerSeries Neo alarmpanelen
l Bedrijfstemperatuur: NA= 0°C tot + 49°C (32-122°F); EU= -10°C tot + 55°C
l Relatieve vochtigheid: 93% niet-condenserend
l Aparte, ingebouwde sabotagebeveiliging voor wand en behuizing

OPMERKING: Voor commerciële INBR (UL) moet de toezichtperiode worden ingesteld op 4 uur.
Voor residentiële brand (UL/ULC) moet de toezichtperiode worden ingesteld op 200 seconden.
Voor residentiële INBR (UL/ULC) moet de toezichtperiode worden ingesteld op 24 uur.
Voor UL gezondheidszorgtoepassingen voor thuis moet het toezichthoudende venster worden ingesteld op
24 uur
Alleen modellen die de band 912-919 MHz gebruiken zijn UL-/ULC-vermeld waar aangegeven. Alleen
UL-goedgekeurde apparaten mogen worden gebruikt met UL-/ULC-vermelde systemen.

HSM2HOST V1.1 Installatiehandleiding
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Compatibele draadloze apparaten

Compatibele draadloze apparaten
De HSM2HOSTx (x = 4/8/9) kan signalen ontvangen van de in de volgende tabel weergegeven apparaten. Zie de
instructies van het apparaat voor bedieningsinstructies. In dit document, staat x in het typenummer voor de fre-
quentie van het apparaat als volgt: 9 (912-919 MHz), 8 (868 MHz), 4 (433 MHz).

Alarmcontrollers
PowerSeries Neo alarmcontrollers HS2128 E/

HS2064 E/
HS2032/
HS2016

Modules

Draadloze bedienpanelen HS2LCDWFx
HS2LCDWFPx
HS2LCDWFPVx

Draadloze apparaten

Draadloze PG rookmelder PGx926UL

Draadloze PG rook- en hittedetector PGx916UL

Draadloze PG CO-detector PGx913

Draadloze PG PIR bewegingsdetector PGx904(P)UL

Draadloze PG PIR + camerabewegingsdetector PGx934(P)UL

Draadloze PG PIR+-camera bewegingsmelder PGx944

Draadloze PG gordijnbewegingsmelder PGx924UL

Draadloze PG dual tech bewegingsdetector PGx984(P)

Draadloze PG spiegelbewegingsmelder PGx974(P)UL

Draadloze PG buitenbewegingsmelder PGx994UL

Draadloze PG glasbreukmelder PGx912,
PGx922

Draadloze PG schokdetector PGx935UL

Draadloze PG overstromingsdetector PGx985UL

Draadloze PG temperatuurdetector (gebruik binnenshuis) PGx905UL

Draadloze PG sleutel PGx939UL

Draadloze PG sleutel PGx929UL

Draadloze PG paniektoets PGx938UL

Draadloze PG 2-knops afstandsbediening PGx949UL

Draadloze PG binnensirene PGx901UL

Draadloze PG buitensirene PGx911UL

Draadloze PG repeater PGx920UL

Draadloos PG deur/raamcontact PGx975UL

Draadloos PG deur/raamcontact met AUX PGx945UL
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Veiligheidsaanwijzingen
l Deze apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd door vakpersoneel (vakpersoneel wordt gedefinieerd als
een persoon die de nodige technische opleiding en ervaring heeft die nodig zijn om bewust te zijn van de
risico' s waaraan die persoon kan worden blootgesteld bij het uitvoeren van een taak en van de maat-
regelen om de risico's voor die persoon of andere personen tot een minimum te beperken). De apparatuur
moet worden geïnstalleerd en gebruikt in een omgeving met een maximale vervuilingsgraad van 2, over-
spanningscategorie II, en alleen op niet-gevaarlijke locaties binnenshuis.

l De installateur is verantwoordelijk voor het instrueren van de systeemgebruiker met betrekking tot de elek-
trische veiligheid bij het gebruik van een systeem waaronder deze apparatuur valt en ook met betrekking
tot elk van de volgende elementen:

l Probeer niet om dit product zelf te repareren. Er zijn geen te onderhouden onderdelen.
Enig onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door onderhoudspersoneel.

l Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen om de ontvanger vast te zetten op de bouwstructuur (bv plas-
tic/metalen ankers en schroeven).

l Interne bedrading moet worden gelegd op een wijze die verhindert dat:
l er overmatige krachten op draad en aansluitingen worden uitgeoefend;
l de contactaansluitingen worden losgemaakt;
l de aderisolatie wordt beschadigd.

Alleen UL-/ULC-vermeldde apparaten kunnen worden gebruikt in UL-/ULC-vermeldde installaties.
HSM2HOST9 is UL-vermeld voor commerciële inbraak, residentiële brand, residentiële inbraak en thuiszorg,
ULC-residentiële brand en residentiële inbraak:
UL1610 inbraakalarmeenheden met basisstation
UL1023 Huishoudelijke inbraakalarmsysteemeenheden
UL985 Huishoudelijke brandwaarschuwingssysteemeenheden
UL1637 Thuiszorg signaliseringsapparatuur
ULC-S545-02 Residentiële systeemeenheden voor brandwaarschuwing
ORD-C1023-1974 Huishoudelijke inbraakalarmsysteemeenheden
UL 609 Lokale inbraakalarmeenheden en -systemen
UL365 Politiebureau-verbonden inbraakalarmeenheden en-systemen

HSM2HOST V1.1 Installatiehandleiding
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Inleiding

Inleiding
De HSM2HOSTx twee-weg draadloze zendontvanger voegt draadloze functionaliteit toe aan de PowerSeries Neo
alarmcontrollers, model HS2128 E, HS2064 E, HS2032 of HS2016. De HSM2HOST ontvangt signalen van draad-
loze zones en draadloze sleutels, en verstrekt informatie aan de alarmcontroller waarop deze is aangesloten. Deze
handleiding beschrijft de installatie, programmering en het onderhoud van de HSM2HOST. Let op: er kan slechts
een HSM2HOST- of RFK-toetsenbord worden geregistreerd op het alarmsysteem.
Voor de installatie:

1. Plan de plaatsing en bedrading van het beveiligingssysteem (zie systeeminstallatiehandleiding).
2. Installeer het bedienpaneel en de optionele modules.
3. Monteer alle draadloze apparaten tijdelijk op de beoogde locatie.

Overzicht installatieproces
Installatie en instelling van de HSM2HOST en draadloze apparaten:

1. Monteer en bedraad de HSM2HOST-module tijdelijk ("Montage" op pagina 8).
2. Registreer de HSM2HOST en het eerste draadloze bedienpaneel ("De HSM2HOST registeren" op pagina

8).
3. Controleer de locatie op RF-storingsniveaus ("[804][801] Detectie RF-storing" op pagina 11).
4. Registreer de draadloze apparaten ("[804][000] Inschrijven draadloze apparaten" op pagina 10).
5. Voltooi de zone- en andere programmering op het systeem ("Draadloze apparaatinstelling en pro-

grammering" op pagina 10).
6. Test de plaatsing van de draadloze apparaten ("[904] Plaatsingstest draadloze apparaten" op pagina 13).
7. Monteer de HSM2HOST en draadloze apparaten permanent ("Permanente montage" op pagina 9).

Bedieningselementen en indicatoren
Status-LED’s
De LED's op de voorzijde van de HSM2HOST geven feedback met betrekking tot de installatie, het gebruik en
het oplossen van problemen van de module. De LEDs werken als volgt:

Rode LED Bediening
Tijdens het opstarten
van de module:

Brandt continu tijdens de opstartprocedure van de module en gaat vervolgens uit.

Firmware-update: Flitst langzaam = update wordt uitgevoerd
Flitst snel = update is mislukt

Probleemomstandigheid: l Geen probleem: 1 snelle flits elke 10 seconden.
Als er problemen zijn, vinden er iedere 2 seconden een serie flitsen plaats. Elke
serie flitsen geven de volgende problemen weer:

l 1 flits: Module niet geregistreerd
l 2 flitsen: Verlies van contact met de module gedurende meer dan 60 seconden
l 3 flitsen: Lage spanning corbus
l 8 flitsen: RF-storing (storingsconditie)

Modulebevestiging: Flitst snel tijdens bevestigingsproces module.

Verpl.test: Blijft branden als een locatie slecht is. Uit wanneer de locatie goed is.

Groene LED Bediening
Verpl.test: Blijft branden als een locatie geschikt is. Uit wanneer de locatie niet geschikt is.

OPMERKING: Voor UL-/ULC-geregistreerde systemen, moet het signaal "sterk" zijn.
Zie statusindicaties voor draadloos apparaat op pagina 10 voor meer informatie.
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Sabotage

De HSM2HOST heeft aparte ingebouwde sabotageschakelaars op de muur en de behuizing. De sabo-
tageschakelaar op de behuizing is standaard uitgeschakeld op de NA-versie (ingeschakeld op EU-versie).
Sectie [804][810] optie 3 activeert of deactiveert de sabotageschakelaar van de behuizing. Schakel de sabo-
tageschakelaar voor de muur in- of uit door de sabotageschakelaarbeugel stevig op de muur te bevestigen met
behulp van een van de meegeleverde schroeven.
De sabotageschakelaar voor de behuizing wordt geactiveerd wanneer de behuizing wordt geopend en deactiveert
wanneer de behuizing gesloten is. De sabotageschakelaar voor de muur aan de achterkant van het apparaat wordt
gedeactiveerd door het montagevlak wanneer dit op de juiste wijze is geïnstalleerd. Als het apparaat wordt ver-
wijderd, activeert de sabotageschakelaar. Zorg ervoor dat de montage-oppervlak glad en vrij van belemmeringen is
die de toegang tot de achterkant van het toestel blokkeren. Elektrische draden mogen niet boven of onder de
module lopen wanneer deze is gemonteerd.
OPMERKING: De ingebouwde muur- en behuizinggssabotageschakelaars moeten worden geïnstalleerd en wor-
den ingeschakeld voor UL-/ULC-vermelde commerciële/residentiële inbraaktoepassingen.

HSM2HOST V1.1 Installatiehandleiding
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Installatie en bedrading

Installatie en bedrading
Deze sectie beschrijft hoe de HSM2HOST-module moet worden ingesteld en bedraad.

Montage
OPMERKING: Monteer de HSM2HOST-ontvanger en de draadloze apparaten NA plaatsingstesten voor de appa-
raten te hebben uitgevoerd ("[904] Plaatsingstest draadloze apparaten" op pagina 13).
Zoek een plek met de volgende eigenschappen:

l droog,
l binnen het operationele temperatuurbereik,
l centraal in de voorgestelde plaatsing van alle draadloze apparaten,
l zo hoog mogelijk. Het bereik is kleiner indien de montage onder het grondniveau plaatsvindt,
l ver van storingsbronnen, waaronder: elektrische ruis (computers, televisies, elektrische motoren, apparaten,
verwarming en airconditioning), grote metalen voorwerpen zoals verwarmingsbuizen en leidingen die de
elektromagnetische golven kunnen blokkeren,

l glad en vrij van obstakels die de toegang tot de achterkant van het toestel blokkeren.

De HSM2HOST aansluiten
Voorzichtigheid: Ontkoppel alle stroomaansluitingen (AC, DC, telefoonlijnen) van het systeem tijdens het ver-
binden van de modules met de corbus.
Het aansluiten van de HSM2HOST:

1. Sluit de HSM2HOST aan op de vier-draadscorbus van de alarmcentrale volgens figuur 1, nadat de alarm-
centrale is uitgeschakeld.

2. Start het beveiligingssysteem opnieuw op nadat de bedrading is voltooid.

Figuur 1 Aansluitschema

De HSM2HOST registeren
De HSM2HOST moet zijn geregistreerd op de alarmcentrale voordat er draadloze apparaten kunnen worden gere-
gistreerd.
Wanneer het alarmsysteem voor de eerste keer opgestart wordt, kan de eerste bedienpaneel of de HSM2HOST (bij
gebruik van een draadloze bedienpaneel als de eerste bedienpaneel) worden geregistreerd.
Om dit te doen:

1. Start zodra de HSM2HOST wordt aangesloten op de alarmcentrale en van stroom is voorzien, een wil-
lekeurige bedienpaneel op.

2. Druk op een willekeurige toets op het bedienpaneel te registreren op de HSM2HOST. De HSM2HOST
wordt dan automatisch geregistreerd op de alarmcentrale.

De HSM2HOST kan ook op elk gewenst moment op het systeem worden geregistreerd met behulp van de vol-
gende procedure:

1. Voer de sectie Installatieprogrammering [902][000] in (automatisch alle modules registreren). Modules wor-
den automatisch herkend in deze volgorde:
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1– Bedienpaneel
2 - Zone-uitbreiding
3 - Uitvoermodule
4 – HSM2HOSTx
5 - Audioverificatiemodule
6 – Voeding 1A

2. Wanneer u hierom wordt gevraagd, drukt u op [*] om te registreren.
Of gebruik de volgende methode,

1. Ga naar de programmeringssectie [902][001] (Modules aanmelden).
2. Wanneer u hierom wordt gevraagd, toetst u het serienummer in dat u aantreft op de achterkant van de

module. De module wordt geregistreerd.

De HSM2HOST verwijderen
Om de HSM2HOST te verwijderen uit het systeem:

1. Ga naar de programmeringssectie [902][106] (Verwijder HSM2HOSTx).
2. Druk op [*] om te verwijderen.

Permanente montage
Zodra er een geschikte locatie is gevonden, monteert u de HSM2HOST als volgt:

1. Trek de corbusdraden door de openingen aan de achterzijde van de kast.
2. Monteer de behuizing stevig aan de muur met de drie meegeleverde schroeven.
3. Om de muursabotageschakelaar in te schakelen, bevestigt u de beugel van de sabotageschakelaar stevig

aan de muur met de meegeleverde schroef.

Figuur 2 Montage van de HSM2HOST

HSM2HOST V1.1 Installatiehandleiding
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Andere opties

Andere opties
De volgende acties kunnen worden uitgevoerd op de HSM2HOST:

Sectie Handeling
[902][106] De HSM2HOST van het alarmsysteem verwijderen.

[903][106] Bevestigen dat de HSM2HOST is geregistreerd.

[000][806] Een label toevoegen dat verschijnt op LCD-bedienpanelen.

[900][461] HSM2HOST modelinformatie bekijken.

Draadloze apparaatinstelling en programmering
Dit gedeelte beschrijft hoe u draadloze apparaten zoals contacten, bewegingssensoren en sirenes op de alarm-
centrale registreert en programmeert.

[804][000] Inschrijven draadloze apparaten
Zodra de HSM2HOST is geïnstalleerd en ingeschreven op de alarmcentrale kunnen er op de volgende manier
draadloze apparaten worden ingeschreven:

1. Ga naar de programmeringssectie [804][000]:
2. Wanneer hierom wordt gevraagd, activeert u ofwel het apparaat (zie apparaat installatieblad) om direct in

te schrijven of voert u een apparaat-ID-nummer in. Doe het laatste om apparaten vooraf te registreren en
registreer ze vervolgens later op de locatie van de klant. De alarmcentrale bepaalt het type apparaat dat
wordt ingeschreven en presenteert de juiste programmeringsopties.

Type apparaat Programmeeropties
Zone (01) Zonetype

(02) Partitietoewijzing
(03) Zonelabel

Draadloze sleutel (01) Partitietoewijzing
(02) Gebruikerslabel

Sirene (01) Partitietoewijzing
(02) Sirenelabel

Herhaler (01) Repeater-label

Opties draadloos apparaat

3. Gebruik de bladertoetsen of typ het corresponderende nummer in om een optie te selecteren.
4. Blader door de beschikbare keuzes, en toets een nummer of tekst in waar nodig.
5. Druk op [*] om een keuze te accepteren en door te gaan naar de volgende optie.
6. Als alle opties worden geconfigureerd, vraagthet systeem om het volgende apparaat te registreren.
7. Herhaal het bovenstaande proces totdat alle draadloze apparaten zijn geregistreerd.

OPMERKING: De bovenstaande configuratie-opties kunnen worden gewijzigd met behulp van [804][911]
Apaaraat wijzigen.

[804][001]-[716] Configuratie draadloos apparaat
Om draadloze apparaten te configureren:

1. Ga naar programmeringssectie [804] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties:
l 001-128 – Draadloze zones configureren
l 551-556 - Draadloze sirenes configureren
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l 601-632 - Draadloze sleutels configureren
l 701-716 Draadloze bedienpanelen configureren

2. Selecteer een te configureren apparaat met behulp van de navigatietoetsen of ga direct naar een specifiek
apparaat door het invoeren van een sneltoets.

3. Gebruik de bladerknoppen of voer een sneltoets in om een configuratie-optie voor het apparaat te selec-
teren. Zie de apparaatbladen voor details.

4. Druk op [*] om een keuze te accepteren en door te gaan naar de volgende optie.
5. Als alle opties zijn geconfigureerd, keert het systeem terug naar het basis configuratiemenu.
6. Herhaal het hierboven beschreven proces om andere draadloze apparaten te configureren.

[804][801] Detectie RF-storing
RF-storingsdetectie (voortdurend storende verzendingen op het radionetwerk) kan worden ingeschakeld of uit-
geschakeld. Indien ingeschakeld worden RF-storingen vastgelegd en gemeld.
Om RF-storingen te configureren:

1. Voer de installatieprogrammeringssectie [804][801] in en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

00 Uitgeschakeld Storingsdetectie en rapportage is ingeschakeld/uitgeschakeld opmerking: Moet inge-
schakeld zijn voor UL-/ULC-vermelde installaties.

01 UL 20/20-
USA

Voortdurende RF-storingen gedurende 20 seconden

02 EN 30/60-
Europe

30 seconden van geaccumuleerde storingen binnen 60 seconden

03 Klasse 6
30/60-British

Als EN (30/60), maar alleen gemeld als de storing langer duurt dan 5 minuten

2. Druk op [*] om de selectie te accepteren.
3. Druk op [#] om de sectie af te sluiten.

[804][802] Draadloze toezichtsperiode
Deze optie wordt gebruikt voor het programmeren van de duur dat een draadloos apparaat afwezig kan zijn in het
systeem voordat een fout wordt gegenereerd.
Voor EN-installaties, moet 1 uur of 2 uur worden geselecteerd.
Als optie 06 wordt gebruikt, waarmee het systeem wordt configureert om foutmeldingen te genereren nadat een
apparaat als afwezig is gedetecteerd voor 24 uur, genereren rookmelders genereren van een foutmelding na maxi-
maal 18 uur als de 200s schakeloptie voor toezicht is uitgeschakeld.
Om de draadloze toezichtsperiode te programmeren:

1. Ga naar de programmeringssectie [804][802].
2. Kies een van de volgende opties door te bladeren of het invoeren van de sneltoets:

l 00 – Uitgeschakeld
l 01 - Na 1 uur
l 02 - Na 2 uur
l 03 - Na 4 uur
l 04 - Na 8 uur
l 05 - Na 12 uur
l 06 - Na 24 uur

3. Druk op [*] om de selectie te accepteren.
4. Druk op [#] om de sectie af te sluiten.

OPMERKING: Voor installaties met UL woninginbraak (UL1023), Thuiszorg (UL1637) of ULC woninginbraak
(ULC/ORD-C1023) moet de maximale toezichtsperiode op 24 uur worden ingesteld.
Voor installaties met UL residentiële brand (UL985) wordt de maximale toezichtsperiode ingesteld op 200s.

HSM2HOST V1.1 Installatiehandleiding
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[804][810] Draadloos optie 1

Voor installaties met UL commerciële inbraak (UL1610/UL365) en ULC residentiële brand (ULC-S545), moet de
maximale toezichtsperiode worden ingesteld op 4 uur.

[804][810] Draadloos optie 1
Om draadloze opties te programmeren:

1. Ga naar de programmeringssectie [804][810].
2. Kies een van de volgende opties door te bladeren of het invoeren van de sneltoets:

01 RF storing Aan: het systeem kan niet worden ingeschakeld als er een draadloos toe-
zichthoudend probleem bestaat. Er wordt een RF-overtredingsprobleem
gegenereerd.
Uit: draadloze toezichthoudende problemen zijn geen belemmering voor
het inschakelen.

02 Draadloos toe-
zicht/RF-sto-
ringsalarm

Aan: indien er tijdens uitgangsinschakeling een toezichthoudend of sto-
ringsprobleen optreedt, wordt de sirene geactiveerd en de gebeurtenis vast-
gelegd en gerapporteerd.
Uit: toezicht of RF-storingsproblemen tijdens uitgangsinschakeling acti-
veren de sirene niet en worden niet vastgelegd en gerapporteerd.

03 Draadloze sabo-
tagebeveiliging

Aan: modulesabotage wordt vastgelegd en gerapporteerd.
Uit: modulesabotage wordt niet vastgelegd of gerapporteerd.

04 Brandtoezicht Aan: brandapparaten worden om de 200 seconden gecontroleerd. Als het
apparaat niet kan rapporteren binnen deze periode wordt er een toe-
zichtprobleem gegenereerd.
Uit: brandapparaten volgen de toezichthoudende periode die is gepro-
grammeerd in sectie 802, tot een maximum van 18 uur. De toezichtperiode
kan worden geprogrammeerd met een hogere waarde, maar detectoren gaan
nog steeds in storing na 18 uur.

3. Druk op [*] om de selectie te accepteren en [#] om af te sluiten.

[804][841] Bewegingscamera's
Om bewegingscamera's te programmeren:

1. Ga naar de programmeringssectie [804][841].
2. Kies een van de volgende opties door te bladeren of het invoeren van de sneltoets:

[001] Visuele verificatie Aan: Alarmen activeren beeldvastlegging van PIR-camera's
Uit: Alarmen leiden niet tot het vastleggen van beelden van PIR-camera's

[002] Bekijk tijdsperiode 01 Alarm + 5 minuten
02 Alarm + 15 minuten
03 Alarm + 1 uur

[003] Bekijk andere alarmen 01 Brandsleutel ingeschakeld/uitgeschakeld
02 Dwang ingeschakeld/uitgeschakeld
03 Medische sleutel ingeschakeld/uitgeschakeld
04 Panieksleutel ingeschakeld/uitgeschakeld

[804][901]-[905] Draadloze apparaten wissen
Om draadloze apparaten te verwijderen:

1. Ga naar programmeringssectie [804] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties:
[901] - Verwijder draadloze zone-apparaten
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[902] – Verwijder draadloze sleutel
[903] – Sirenes verwijderen
[904] - Herhalers wissen
[905] - Bedienpanelen verwijderen

2. Selecteer een te verwijderen apparaat met behulp van de navigatietoetsen of ga direct naar een specifiek
apparaat door het invoeren van een sneltoets.

3. Druk op [*] om te verwijderen of [#] om af te sluiten.

[804][921]-[925] Draadloze apparaten vervangen
Gebruik deze optie om een defect apparaat dat is ingeschreven op het systeem te vervangen met een ander appa-
raat van hetzelfde type met behoud van de configuratie van het originele apparaat. Het defecte apparaat hoeft niet
te worden verwijderd.
Om een draadloos apparaat te vervangen:

1. Ga naar programmeringssectie [804] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties:
[921] – Draadloze zone-apparaten vervangen
[922] – Draadloze sleutels vervangen
[923] – Sirenes vervangen
[924] – Repeaters vervangen
[925] – Bedienpaneel vervangen

2. Druk op [*] om eensubsectie te selecteren. Het eerste beschikbare apparaat wordt weergegeven.
3. Selecteer een te vervangen apparaat met behulp van de navigatietoetsen of ga direct naar een specifiek

apparaat door het invoeren van een sneltoets.
4. Druk op [*]. Wanneer u hierom wordt gevraagd, activeert u het apparaat (volledige inschrijving) of voert u

de apparaat-ID in (voorinschrijving). Er verschijnt een bericht ter bevestiging van de inschrijving.

[804][990][001 – 005] Toon Alle apparaten
Gebruik deze sectie om de draadloze apparaten die zijn ingeschreven op het systeem te bekijken en serienummers
geassocieerd met elk apparaat weer te geven.
Om draadloze apparaatgegevens te bekijken:

1. Ga naar programmeringssectie [804][990] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties:
l [001] – Alle zones
l [002] – Repeaters
l [003] – Sirenes
l [004] – Draadloze sleutels
l [005] - bedienpanelen

2. Druk op [*] om een draadloos apparaattype te selecteren. Het eerste beschikbare apparaat wordt weer-
gegeven.

3. Gebruik de bladertoetsen om de geregistreerde apparaten weer te geven.
OPMERKING: Deze optie wordt niet volledig ondersteund door LED- en ICON-bedienpanelen.

[804][999] Terugzetten naar fabrieksinstellingen
Het selecteren van deze optie zet de HSM2HOST-programmering terug naar de fabrieksinstellingen.

[904] Plaatsingstest draadloze apparaten
Deze test wordt gebruikt om de RF-signaalstatus voor draadloze apparaten te bepalen en kan vanaf een sys-
teembedienpaneel of op het betreffende apparaat worden uitgevoerd. Deze instructies hebben betrekking op het tes-
ten vanaf het bedienpaneel. Raadpleeg het installatieblad van de draadloze apparatuur voor instructies over het
uitvoeren van een plaatsingstest op apparaat. De volgende testmodussen zijn beschikbaar:

HSM2HOST V1.1 Installatiehandleiding
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[904] Plaatsingstest draadloze apparaten

[904][001]-[128] Draadloze zones tes-
ten

Draadloze apparaten afzonderlijk per zone testen.
Zones met verdwijnende contacten moeten worden
geactiveerd voor de plaatsingstest.

[904][521]-[528] Alle repeaters testen Test elke ingeschreven draadloze repeater. 521-528
voor repeaters 1-8

[904][551]-[566] Alle sirenes testen Test elke ingeschreven draadloze sirene. 551-566 voor
sirenes 1-16

[904][601]-[632] Alle draadloze sleu-
tels testen

Test afzonderlijke draadloze sleutels. Wanneer u in
deze sectie bent, kunt u door op een knop op de draad-
loze sleutel te drukken met de test beginnen. 601-632
voor draadloze sleutels 1-32.

[904][701]-[716] Alle bedienpanelen
testen

Test elk ingeschreven bedienpaneel. 701-716 voor
bedienpanelen 1-16

Twee testresultaten worden verstrekt:
l 24 uur: Gemiddelde resultaten van signaalsterkte die is getest gedurende een periode van 24 uur.
l Nu: Signaalstatusresultaten van de huidige test.

Een knipperende probleem-LED geeft aan dat er RF-storing is. De volgende statusindicatoren kunnen worden
weergegeven:

LCD Pictogram* LED+ Status

Sterk 1 9 Sterke signaalsterkte

Goed 2 10 Goede signaalsterkte

Slecht 3 11 Zwakke signaalsterkte

Geen test 5 13 Weergegeven als het nu-resultaat als er geen test werd uitgevoerd

Geen test 5 13 Altijd weergegeven als het 24-uurs resultaat bij het testen van draadloze sleutels

*Bij pictogrambedienpanelen geeft cijfer 1 de 24-uurs testresultaten aan; cijfer 2 geeft de huidige testresultaten
aan.
+Voor LED-bedienpanelen geeft het eerste cijfer 24-uurs resultaten aan; het tweede cijfer geeft de huidige test-
resultaten aan.
OPMERKING: Voor EN/UL/ULC installaties is alleen het signaalniveau STERK acceptabel.
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Werkbladen voor programmeren
Gebruik deze pagina's voor het vastleggen van aangepaste programmeringsopties (installatieprogrammering: [*]
[8]).

[902] Modules aanmelden 000 - Automatisch aanmelden

001 - Aanmelden modules

002 - Module sleuftoewizing (LED/PICTOGRAM)

003 - Module Sleuftoewijzing (alleen LED)

Module verwijderen 101 - Bedienpanelen verwijderen

102 - Zone-uitbreiding verwijderen

103 - Uitvoeruitbreiding verwijderen

106 - Verwijder HSM2HOST

108 - Audioverificatie verwijderen

109 - Voeding verwijderen

[903] Bevestigen van een module 001 - Bevestiging bedienpaneel

002 - Zone-uitbreiding bevestigen

003 - Uitvoeruitbreiding bevestigen

006 - HSM2HOST bevestigen

008 - Audioverificatie bevestigen

009 - Voeding bevestigen

Labelprogramm
[000] Modulelabels

[801] Label bedienpaneel (1 x 14 tekens)

001: 009:

002: 010:

003: 011:

004: 012:

005: 013:

006: 014:

007: 015:

008: 016:
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Labelprogramm

[802] Label zone-uitbreiding (1 x 14 tekens)

001: 009:

002: 010:

003: 011:

004: 012:

005: 013:

006: 014:

007: 015:

008: 016:

[803] Label uitvoeruitbreiding (1 x 14 tekens)

001: 009:

002: 010:

003: 011:

004: 012:

005: 013:

006: 014:

007: 015:

008: 016:

[806] HSM2HOST-label (1 x 14 tekens)

01:

[809] HSM2300 voedingslabel (1 x 14 tekens)

01:

02:

03:

04:

[810] HSM2204 uitvoerlabel hoog voltage (1 x 14 tekens)

01:

02:

03:

04:
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[820] Sirenelabels (1 x 14 tekens)

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

[821] Herhalerlabels (1 x 14 tekens)

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

[804] Draadloze programmering
[000] Registreren draadloze apparaten

Zone

Draadloze sleutel

Sirene

Toetsenbord

Herhaler

HSM2HOST V1.1 Installatiehandleiding
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[804][000] Registratie draadloos apparaat – zones

[804][000] Registratie draadloos apparaat – zones
Zone Etiket Zonedefinitie Zonetype Blok
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[804][000] Registratie draadloos apparaat – draadloze sleutels
Sleutel

# Blok # Gebruiker Etiket Sleutel
# Blok # Gebruiker Etiket

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16 32

[804][000] Registratie draadloos apparaat – draadloze sirenes
WLS-sirene

# Blok # Sirenelabel WLS-
sirene # Blok # Sirenelabel

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16
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[804][000] Registratie draadloos apparaat – Draadloze bedienpanelen

[804][000] Registratie draadloos apparaat – Draadloze bedienpanelen

WLS-bedien-
paneel #

Bedien-
paneel toe-
wijzing

Bedien-
paneellabel

WLS-bedien-
paneel #

Bedien-
paneel toe-
wijzing

Bedien-
paneellabel

1 9

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16

[804][000] Registratie draadloos apparaat - Draadloze herhalers
Herhaler # Repeater-label
1

2

3

4

5

6

7

8
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[804][001]-[128] Draadloze zones 1-128 configureren (kopiëren waar
nodig)
Zone #:
Schakelopties

[001] Apparaatopties [003] Uitschakeling veel verkeer

✓ 01 – Alarm-LED ✓ 01 – Niet actief

✓ 02 – Reed-schakelaar 02 – Ja - geen vertraging

03 – Externe invoer aan 03 – Ja - 5s vertraging

✓ 04 – Toezicht 04 – Ja - 15s vertraging

05 – Niet in gebruik 05 – Ja - 30s vertraging

06 – Niet in gebruik 06 – Ja - 1m vertraging

07 – Niet in gebruik 07 – Ja - 10m vertraging

08 – Niet in gebruik 08 – Ja - 20m vertraging

09 – schokverzameling 09 – Ja - 15s vertraging

10 – Niet in gebruik 10 – Ja - 60m vertraging

✓ 11 – 24u/nacht [004] Afbeeldingshelderheid

12 – Piezosirene 01 – Beeldhelderheid -3

13 – Niet in gebruik 02 – Beeldhelderheid -2

✓ 14 – Brandalarm 03 – Beeldhelderheid -1

15 – Niet in gebruik ✓ 04 – Beeldhelderheid 0

16 – Niet in gebruik 05 – Beeldhelderheid +1

[002] Zone EOL 06 – Beeldhelderheid +2

00 – Uitschakelen 07 – Beeldhelderheid +3

✓ 01 – Enkelvoudige EOL

02 –Normaal geopend

03 – Normaal gesloten

04 – Dubbele EOL
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[804][551]-[556] Draadloze sirenes 1-16 configureren (kopiëren als dat nodig is)

[005] Beeldcontrast [016] Gebeurtenisteller

01 – Beeldcontrast -3 001-002 (Standaard: 002)

02 – Beeldcontrast -2 [011] Camera schakelt

03 – Beeldcontrast -1 ✓ 01 – Kleur

04 – Beeldcontrast 0 ✓ 02 – Hoge res.

05 – Beeldcontrast +1 03 – Lage kwaliteit

06 – Beeldcontrast +2 04 – Microfoon

07 – Beeldcontrast +3 09 – AC voeding

[006] Detectiebereik [018] Schokgevoeligheid

01 – Lage gevoeligheid 001-019 (Standaard: 008)

02 – Gem gevoeligheid [019] Hoge temp. Waarschuwing

✓ 03 – Hoge gevoeligheid +/- 000-999 (standaard: 999c)

[007] Gevoeligheidsdetectie [020] Hoge temp. Alarm

01 – Lage gevoeligheid +/- 000-999 (standaard: 999c)

✓ 02 – Gem gevoeligheid [021] Lagetemp. Waarschuwing

03 – Hoge gevoeligheid +/- 000-999 (standaard: 999c)

03 – UL-standaard [019] Lage temp. Alarm

+/- 000-999 (standaard: 999c)

[804][551]-[556] Draadloze sirenes 1-16 configureren (kopiëren als dat
nodig is)
Zone #

Schakelopties
[000] Partitietoewijzing 1 2 3 4 5 6 7 8

[001] Apparaat schakelt [002] Stroboscoopalarm [004] krijsen

✓ 01 – Brandalarm 01 – Uitgeschakeld 01 – Uitgeschakeld

✓ 02 – Gas/CO alarm ✓ 02 – Timer begrensd ✓ 02 – Alleen klankgever

✓ 03 – Inbraakalarm 03 – Tot uitschakeling 03 – Alleen flitslicht

✓ 04 – Overstroming Alarm [003] Toon binnenkomst vertrek 04 – Sirene/stroboscoop

05 – Niet in gebruik ✓ 01 – Uitgeschakeld [005] Sirenevolume

06 – Auto temp alarm 02 – Ingeschakeld 01 – Laag

07 – Activiteits-LED 03 – Uitgeschakeld Blijven ✓ 02 – Matig

08 – Niet in gebruik 03 – Hoog

09 – AC voeding

✓ 10 – Zoemermelding

✓ 11 – Deurgong

✓ 12 – Probleempiep
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Zone #

Schakelopties
[000] Partitietoewijzing 1 2 3 4 5 6 7 8

[001] Apparaat schakelt [002] Stroboscoopalarm [004] krijsen

✓ 01 – Brandalarm 01 – Uitgeschakeld 01 – Uitgeschakeld

✓ 02 – Gas/CO alarm ✓ 02 – Timer begrensd ✓ 02 – Alleen klankgever

✓ 03 – Inbraakalarm 03 – Tot uitschakeling 03 – Alleen flitslicht

✓ 04 – Overstroming Alarm [003] Toon binnenkomst vertrek 04 – Sirene/stroboscoop

05 – Niet in gebruik ✓ 01 – Uitgeschakeld [005] Sirenevolume

06 – Auto temp alarm 02 – Ingeschakeld 01 – Laag

07 – Activiteits-LED 03 – Uitgeschakeld Blijven ✓ 02 – Matig

08 – Niet in gebruik 03 – Hoog

09 – AC voeding

✓ 10 – Zoemermelding

✓ 11 – Deurgong

✓ 12 – Probleempiep

[804][601] - [632] Draadloze sleutels configureren (Kopiëren als dat nodig
is)
[000] Draadloze sleutel partitietoewijzing (standaard: 01)
[001] - [005] Draadloze sleutelknop programmeren (standaardwaarden: Sleutel 1: 04, Sleutel 2: 03, Sleutel 3: 01,
Sleutel 4: 52, Sleutel 5: 21)
[011] Draadloze sleutelapparaat schakelt (standaard: 01)
[020] Draadloze sleutel gebruikerstoewijzing (standaard: 00 - niet toegewezen)

Beschikbare programmeringsopties:

00- uitgeschakeld
(null)
01- Uitschakeling
02- Onmiddellijk Aan-
wezig Inschakeling
03- Aanwezig Inscha-
keling
04- Afwezig Inscha-
keling
05- [*][9] Geen toe-
gang

06- Bel Aan/Uit
07- Systeemtest
09- Nachtstand Inscha-
keling
12- Overal Aanwezig
Inschakeling
13- Overal Afwezig
Inschakeling
14- Overal Uitschakeling

16- Snel afsluiten
17- Binnenshuis inscha-
kelen
21- Commando Uitgang
1
22- Commando Uitgang
2
23- Commando Uitgang
3
24- Commando Uitgang
4

29- Groep terugbrengen
onderdrukken
33- Terugbrengen onder-
drukken
51- [M] Alarmtoets
52- [P] Alarmtoets
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[601]-[632] Draadloze sleutel 1-32

[601]-[632] Draadloze sleutel 1-32
Draadloze sleutel # Blok Knop Toezicht Ja Nee Gebruikersnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 1:
2:
3:
4:
5

✓

Draadloze sleutel # Blok Knop Toezicht Ja Nee Gebruikersnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 1:
2:
3:
4:
5

✓

Draadloze sleutel # Blok Knop Toezicht Ja Nee Gebruikersnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 1:
2:
3:
4:
5

✓

Draadloze sleutel # Blok Knop Toezicht Ja Nee Gebruikersnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 1:
2:
3:
4:
5

✓

Draadloze sleutel # Blok Knop Toezicht Ja Nee Gebruikersnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 1:
2:
3:
4:
5

✓

[804]-[701]-[716] Programmering draadloos bedienpaneel (kopiëren indien
nodig)
Toetsenbord
#

[000] Bloktoewijzing 00 – Globaal 03 – Blok 3 03 – Blok 3

✓ 01 – Blok 1 04 – Blok 4 04 – Blok 4

02 – Blok 2 05 – Blok 5 05 – Blok 5

Opties functietoetsprogrammering
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00 - Nultoets
02 - Onmiddellijk Aan-
wezig Inschakeling
03 - Aanwezig Inscha-
keling
04 - Afwezig Inschakeling
05 - [*][9] Geen toegang
alarminschakeling
06 - Bel Aan/Uit
07 - Systeemtest
09 - Nachtstand Inscha-
keling
11 - Afwezig inschakelen
geen toegang
12 - Overal Aanwezig
Inschakeling

13 - Overal Afwezig Inscha-
keling
14 - Overal Uitschakeling
16 - Snel afsluiten
17 - Binnenshuis inscha-
kelen
21 - Opdrachtuitgang 1
22 - Opdrachtuitgang 2
23 - Opdrachtuitgang 3
24 - Opdrachtuitgang 4
29 - Groep terugbrengen
onderdrukken
30 - Snelle Overbruggen

31 - Lokale PGM actief
32 - Overbruggingsmodus
33 - Terugbrengen onder-
drukken
34 - Gebrui-
kersprogrammering
35 - Gebruikersfuncties
36 - Zones aan-
wezig/afwezig/nacht reac-
tiveren
37 - Tijd/-
datumprogramming
39 - Probleemweergave
40 - Alarmen in geheu-
gen

61 - Blokselectie 1
62 - Blokselectie 2
63 - Blokselectie 3
64 - Blokselectie 4
65 - Blokselectie 5
66 - Blokselectie 6
67 - Blokselectie 7
68 - Blokselectie 8

Functietoets: [001] – Toetsr 1:
(Standaard: 03)

[003] – Toetsr 3:
(Standaard: 06)

[005] – Toetsr 5:
(Standaard: 16)

[002] – Toetsr 2:
(Standaard: 04)

[004] – Toetsr 4:
(Standaard: 22)

[011] Bedienpaneel I/O (Zonenummer of uitvoernummer; 3-cijferig decimaal; standaard: 000)

[012] Lokale PGM uitgang Timer: Pulstijd (Standaard: 00 minuten):
Pulstijd (Standaard: 05 minuten):

[021] Bedienpaneel optie
1

✓ 01 – [F] Key ingeschakeld

✓ 02 – [M] Key ingeschakeld

✓ 03 – [P] Key ingeschakeld

✓ 04 – Code weergeven of X-en

[022] Bedienpaneel optie
1

✓ 01 – Lokale klokweergave

02 – Lokale klok 24 uur

✓ 03 – Auto-alarm bladeren

✓ 05 – Stroom-LED

✓ 06 – Stroom-LED wisselstroom aanwezig

✓ 07 – Alarmen weergegeven wanneer ingeschakeld

✓ 08 – Auto-bladeren open zones

[023] Bedienpaneel optie
3

01 – Ingeschakeld LED-stroom besparing

✓ 02 – Bedienpaneelstatus geeft inscha-
kelingsmodus weer

03 – 5e terminal is PGM-uitgang/zone-invoer

07 – Lokale temperatuurweergave

08 – Waarschuwing voor lage temperatuur
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[804][801] Storingsdetectie

[030] LCD-melding:

[031]Duur gedownload LCD-bericht (3-cijferig decimaal, 000-255; standaard: 000):

[041] Invoer binnentemperatuurzone (3-cijferig decimaal, 000-128; standaard: 000):

[042] Invoer buitentemperatuurzone (3-cijferig decimaal, 000-128; standaard: 000):

[101]-[128] Deurbeltoon: 00 – Uitgeschakeld

✓ 01 – 6 pieptonen

02 – Bingbong

03 – dingdong

04 – Alarmtoon

05 – Zonenaam

Zonetoewijzingen deurbel:

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____ 8 ____ 9 ____ 10 ____

11 ____ 12 ____ 13 ____ 14 ____ 15 ____ 16 ____ 17 ____ 18 ____ 19 ____ 20 ____

21 ____ 22 ____ 23 ____ 24 ____ 25 ____ 26 ____ 27 ____ 28 ____ 29 ____ 30 ____

31 ____ 32 ____ 33 ____ 34 ____ 35 ____ 36 ____ 37 ____ 38 ____ 39 ____ 40 ____

41 ____ 42 ____ 43 ____ 44 ____ 45 ____ 46 ____ 47 ____ 48 ____ 49 ____ 50 ____

51 ____ 52 ____ 53 ____ 54 ____ 55 ____ 56 ____ 57 ____ 58 ____ 59 ____ 60 ____

61 ____ 62 ____ 63 ____ 64 ____ 65 ____ 66 ____ 67 ____ 68 ____ 69 ____ 70 ____

71 ____ 72 ____ 73 ____ 74 ____ 75 ____ 76 ____ 77 ____ 78 ____ 79 ____ 80 ____

81 ____ 82 ____ 83 ____ 84 ____ 85 ____ 86 ____ 87 ____ 88 ____ 89 ____ 90 ____

91 ____ 92 ____ 93 ____ 94 ____ 95 ____ 96 ____ 97 ____ 98 ____ 99 ____ 100 ___

101 ___ 102 ___ 103 ___ 104 ___ 105 ___ 106 ___ 107 ___ 108 ___ 109 ___ 110 ___

111 ___ 112 ___ 113 ___ 114 ___ 115 ___ 116 ___ 117 ___ 118 ___ 119 ___ 120 ___

121 ___ 122 ___ 123 ___ 124 ___ 125 ___ 126 ___ 127 ___ 128 ___

[804][801] Storingsdetectie [804][802] Toezichtvenster [804][810] Draadloos optie
UL EN UL EN Uitgeschakeld UL EN

Uitgeschakeld Na 1 uur 1 – RF-overtreding sabo-
tagebeveiliging

✓ UL – UL 20/20 ✓ Na 2 uur ✓ 2 – Vermist/storingsalarm

✓ EN 30/60 Na 4 uur 3 – Draadloze sabo-
tagebeveiliging

Klasse 6 (30/60) Na 8 uur 4 – 200s brandtoezicht

Na 12 uur

✓ Na 24 uur
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[804][841] Bewegingscamera's
001 Visuele verificatie 01 – Uitgeschakeld

✓ 02 – Ingeschakeld

03 – Ingeschakeld

002 Bekijk tijdsperiode ✓ 01 – Alarm + 5 minuten

02 – Alarm + 15 minuten

03 – Alarm + 1 uur

003 Andere alarmen bekijken ✓ 01 – Brandalarm

✓ 02 – Dwangcode alarm

✓ 03 – Medisch alarm

✓ 04 – Paniekalarm

[804][901]-[905] Draadloze apparaten wissen
[901] Zones verwijderen

[902] Verwijder draadloze sleutel

[903] Verwijder sirenes

[904] Verwijder repeaters

[905] Verwijder bedienpanelen

[804][921]-[925] Draadloze apparaten vervangen
[921] Zones vervangen

[922] Draadloze sleutels vervangen

[923] Sirenes vervangen

[924] Repeater vervangen

[925] Bedienpaneel vervangen

[804][990] Alle apparaten weergeven
[001] Toon alle zones

[002] Toon alle herhalers

[003] Sirenes

[004] Draadloze sleutel

[005] Bediendelen
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7. BEPERKTE GARANTIE
Digital Security Controls garandeert de oorspronkelijke koper dat gedurende een periode van 12 maanden
vanaf de datum van aanschaf het product vrij is van defecten m.b.t, materiaal en arbeid bij normaal gebruik.
Tijdens de garantieperiode zal Digital Security Controls, naar eigen inzicht, een defect product repareren of
vervangen nadat het product is teruggezonden naar de fabriek, en dit gratis voor wat betreft arbeid en mate-
riaal. Vervangen en/of gerepareerde onderdelen zijn gegarandeerd voor de resterende duur van de oor-
spronkelijke garantie of negentig (90) dagen, wat het langste is. De oorspronkelijke koper moet zo snel
mogelijk Digital Security Controls schriftelijk op de hoogte stellen van het defect in materiaal of arbeid, deze
schriftelijk kennisgeving moet in alle gevallen vÛÛr de verloopdatum van de garantieperiode worden ont-
vangen. Er wordt absoluut geen garantie gegeven op de software, en alle softwareproducten worden verkocht
als een gebruikerslicentie onder de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst bij het product. De
klant is volledig verantwoordelijk voor de juiste selectie, installatie, bediening en onderhoud van producten die
bij DSC zijn aangeschaft. De garantie voor op maat gemaakte producten reikt niet verder dan incorrecte wer-
king bij ontvangst. In dergelijke gevallen kan DSC het product vervangen of het bedrag terugbetalen.
Internationale garantie
De garantie voor internationale klanten is hetzelfde als voor klanten in Canada en de Verenigde Sta-
ten,behalve dat Digital Security Controls niet verantwoordelijk is voor douanetoeslagen, belastingen of ver-
schuldigde BTW.
Garantieprocedure
Voor service onder deze garantie moet u de betreffende artikelen terugsturen naar de plaats van aanschaf.
Alle geautoriseerde distributeurs en dealers hebben een garantieprogramma. Als u goederen wilt terugsturen
naar Digital Security Controls, hebt u eerst een autorisatienummer nodig. Digital Security Controls aanvaardt
geen verzendingen indien u geen autorisatienummer hebt verkregen.
Omstandigheden waarin de garantie vervalt
Deze garantie geldt alleen voor defecten m.b.t, onderdelen en arbeid bij normaal gebruik. Niet gedekt zijn:

l schadedoorverzendingofbehandeling;
l schadeveroorzaaktdoor rampenzoalsbrand,overstroming,wind,aardbevingofblikseminslag;
l schadeveroorzaaktbuitendemachtvanDigitalSecurityControls,zoalseentehoogvoltage,mecha-

nische schokofwaterschade;
l schadeveroorzaaktdoorongeautoriseerde toevoeging,veranderingen,wijzigingenofvreemdeobjec-

ten;
l schadeveroorzaaktdoor randapparaten(tenzijdeze randapparatendoorDigitalSecurityControls

zijngeleverd);
l schadeveroorzaaktdoor eenongeschikte installatieomgevingvoordeproducten;
l schadeveroorzaaktdoorhetgebruikvanproductenvooranderedoelendanwaarvoorze zijn

bestemd;
l schadedooronjuistonderhoud;
l schadeveroorzaaktdoormisbruik,verkeerdebehandelingofonjuiste toepassingvandeproducten.

Onderdelen die niet door de garantie worden gedekt
IIn aanvulling op de onderdelen die de garantie ongeldig maken, worden de volgende onderdelen niet door de
garantie gedekt: (i) vrachtkosten naar het reparatiecentrum; (ii) producten die niet zijn voorzien van het DSC-
productlabel en lotnummer of serienummer; (iii) producten die zijn gedemonteerd of zodanig zijn gere-
pareerd dat zij de prestaties negatief beïnvloeden of adequate inspectie of tests onmogelijk maken om een
garantieclaim te verifiëren. Toegangskaarten of tags die worden geretourneerd voor vervanging onder garan-
tie, worden naar inzicht van DSC vervangen of terugbetaald. Producten die niet door deze garantie zijn
gedekt, of anderszins buiten de garantie vallen vanwege leeftijd, misbruik of schade, zullen worden geë-
valueerd en u zult een raming van de reparatiekosten ontvangen. Er wordt geen reparatiewerk uitgevoerd voor-
dat een geldige inkooporder is ontvangen van de klant en een RMA-nummer (ReturnMerchandise
Authorisation) door de klantenservice van DSC is uitgevaardigd.
De aansprakelijkheid van Digital Security Controls indien reparatie aan het product faalt onder deze garantie
na een redelijk aantal pogingen is beperkt tot de vervanging van het product, dit is de enige ver-
haalsmogelijkheid in geval van garantiebreuk. Dit is de enige verhaalsmogelijkheid in geval van garantiebreuk.
Onder geen geval kan Digital Security Controls verantwoordelijk worden gehouden voor speciale,incidentele
of gevolgschade vanwege garantiebreuk,contractbreuk, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wet-
telijk theorie. Dergelijke schades omvatten, maar zijn niet beperkt tot, winstverlies, verlies van het product of
bijbehorende apparaten, kapitaalverlies, kosten voor substitutie of vervangende apparatuur, voorzieningen of
services, uitvalstijd,inkooptijd, claims van derden, zoals klanten, en schade aan eigendommen. De wetten van
sommige jurisdicties beperken de disclaimer van gevolgschade of staan deze niet toe. Indien de wetten van
een dergelijke jurisdictie gelden voor een claim door of tegen DSC, blijven de beperkingen en disclaimers in
dit document voor zover wettelijk mogelijk is van kracht. In sommige staten is de uitsluiting of beperking van
incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is het bovenstaande mogelijk niet op u van toepassing.
Disclaimer van garantie
Deze garantie bevat de volledige garantie en vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet (inclusief
alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel) en alle andere ver-
plichtingen of aansprakelijkheden van de zijde van Digital Security Controls. Digital Security Controles is niet
verantwoordelijk voor en autoriseert niemand anders om namens DSC op te treden om deze garantie te wij-
zigen of te veranderen, en aanvaardt geen andere garantie of aansprakelijkheid betreffende dit product. Deze
garantiedisclaimer en de beperkte garantie worden geregeerd door de wetten van de provincie Ontario,
Canada.
WAARSCHUWING: Digital Security Controls raadt u aan het hele systeem regelmatig te laten testen.
Ondanks periodieke testen en als gevolg van, maar niet beperkt tot, criminele sabotage of elektrische onder-
brekingen, is het mogelijk dat dit productie niet volgens verwachtingen werkt.
Reparatie buiten de garantie periode
Digital Security Controls repareert of vervangt naar eigen inzicht producten waarvan de garantie is vervallen
en die naar de fabriek worden teruggestuurd onder de volgende omstandigheden. Als u goederen wilt terug-
sturen naar Digital Security Controls, hebt u eerst een autorisatienummer nodig. Digital Security Controles aan-
vaardt geen verzendingen indien u geen autorisatienummer hebt verkregen.
Producten waarvan Digital Security Controles bepaalt dat ze repareerbaar zijn, worden gerepareerd en gere-
tourneerd. Voor elke eenheid die gerepareerd wordt, heeft Digital Security Controls een vast bedrag bepaald,
dat nu en dan opnieuw kan worden vastgesteld.
Producten waarvan Digital Security Controls bepaalt dat ze niet repareerbaar zijn, worden vervangen door het
beschikbare product dat er op dat moment het meeste op lijkt. Voor elke vervangingseenheid wordt de huidige
marktprijs van het vervangingsproduct berekend.

WAARSCHUWING - LEZEN
Opmerking aan installateurs
Deze waarschuwing bevat essentiële informatie. Als de enige persoon die contact heeft met sys-
teemgebruikers, is het uw verantwoordelijkheid om elk item in deze waarschuwing onder de aandacht van de
gebruikers van dit systeem te brengen.
Systeemstoringen
Dit systeem is zorgvuldig ontworpen om zo effectief mogelijk te zijn. Er zijn echter omstandigheden, zoals
brand, inbraak of andere soorten noodgevallen waarbij het geen beveiliging biedt. Elk type alarmsysteem kan
met opzet worden uitgeschakeld of niet naar verwachting functioneren door uiteenlopende oorzaken. Som-
mige van deze oorzaken, maar niet alle, kunnen zijn:
Onjuiste installatie
Een beveiligingssysteem moet goed worden geïnstalleerd om voldoende beveiliging te bieden. Elke installatie
moet worden beoordeeld door een beveiligingsbeambte om er zeker van te zijn dat alle toegangspunten en

gebieden zijn gedekt. Sloten en vergrendelingen op ramen en deuren moeten goed vastzitten en zoals bedoeld
werken. Ramen, deuren, muren, plafonds en andere materialen van het gebouwmoeten voldoende sterk en
geconstrueerd zijn om het verwachte beveiligingsniveau te bieden. Tijdens en na elke constructieactiviteit
moet het systeem opnieuw worden beoordeeld. Een beoordeling door de brandweer en/of politie, indien moge-
lijk wordt sterk aangeraden.
Criminele kennis
Het systeem bevat beveiligingsfuncties die ten tijde van de fabricage als effectief bekend stonden. Het is moge-
lijk dat personen met criminele bedoelingen technieken ontwikkelen die de effectiviteit van deze functies ver-
minderen. Het is belangrijk dat een beveiligingssysteem op gezette tijden wordt gecontroleerd om ervoor te
zorgen dat de functies ervan effectief blijven en worden bijgewerkt of vervangen als het systeem niet de ver-
wachte beveiliging bieden.
Toegang door indringers
Indringers kunnen via een niet-beveiligd toegangspunt binnenkomen, een detectieapparaat omzeilen, detectie
voorkomen door binnen te komen via een gebied met onvoldoende dekking, een waarschuwingsapparaat
onklaar maken of zorgen dat het systeem niet naar behoren of helemaal niet meer werkt.
Stroomstoring
Regeleenheden, inbraakdetectoren, rookmelders en veel andere beveiligingsapparaten hebben voldoende
stroom nodig om correct te werken. Als een apparaat op batterijen werkt, kan het gebeuren dat de batterijen
uitvallen. Behalve het risico dat kunnen uitvallen, moet u rekening houden met het feit dat ze opnieuwmoeten
worden geladen, in goede staat blijven verkeren en correct worden geplaatst. Als een apparaat alleen op net-
stroom werkt, kan elke onderbreking, hoe kort ook, het apparaat stilzetten omdat het dan zonder stroom zit.
Stroomonderbrekingen, hoe lang ze ook duren, gaan vaak gepaard met spanningsvariaties die elektronische
apparatuur kunnen beschadigen, zoals een beveiligingssysteem. Als er een stroomonderbreking is geweest,
moet u direct een volledige systeemtest uitvoeren om na te gaan of het systeem goed werkt.
Defecte vervangbare batterijen
De draadloze zendapparaten van dit systeem zijn zo ontworpen dat zij onder normale omstandigheden een
jarenlange batterijlevensduur kunnen bieden. De verwachte batterijlevensduur is een functie van de appa-
raatomgeving, het gebruik en het type. Omgevingsomstandigheden, zoals een hoge vochtigheid, hoge of lage
temperaturen of grote temperatuursschommelingen, kunnen de verwachte batterijlevensduur verkorten. Elk
zendapparaat beschikt over een regelapparaat voor het batterijniveau dat aangeeft wanneer de batterijen moe-
ten worden vervangen, ook dit apparaat kan minder goed werken als verwacht. Regelmatig testen en onder-
houd houdt het systeem in een goede staat.
Aantasting door (draadloze) radiofrequentieapparaten
Onder sommige omstandigheden kunnen de signalen de ontvanger niet bereiken, bijvoorbeeld als er metalen
objecten in of dicht bij het radiopad zijn geplaatst, bij opzettelijke storingen of andere onopzettelijke radio-
signaalstoringen.
Systeemgebruikers
Soms kan een gebruiker een noodschakelaar niet gebruiken, vanwege een permanente of tijdelijke licha-
melijke handicap, het onvermogen het apparaat op tijd te bereiken of onbekendheid met de juiste bediening.
Het is belangrijk dat alle systeemgebruikers worden getraind in het juiste gebruik van het alarmsysteem en dat
ze weten wat ze moeten doen wanneer het alarm afgaat.
Rookdetectoren
Hier volgen een aantal redenen waarom rookdetectoren die deel uitmaken van dit systeem, bewoners niet
altijd waarschuwen als er brand uitbreekt. Rookdetectoren kunnen verkeerd geïnstalleerd of geplaatst zijn. De
rook hoeft de rookdetectoren niet altijd te bereiken, bijvoorbeeld wanneer de brand in een schoorsteen, tussen
wanden of op daken uitbreekt, of aan de andere kant van gesloten deuren. Rookdetectoren detecteren de rook
niet als deze afkomstig is van een brand op een andere etage van het gebouw.
Alle branden verschillen op basis van de hoeveelheid rook die er bij de brand vrijkomt en de grootte van de
brand. Niet alle rookdetectoren kunnen de verschillen even goed bepalen. Rookdetectoren waarschuwen niet
altijd op tijd als er brand uitbreekt die veroorzaakt wordt door onvoorzichtig handelen of gevaren die ontstaan
bij roken in bed, heftige ontploffingen, gas dat vrijkomt, een onjuiste opslag van brandbare materialen, over-
belasting van de stroomcircuits, kinderen die met lucifers spelen of brandstichting.
Zelfs als de rookdetector goed werkt, kunnen er omstandigheden zijn waarbij de detector onvoldoende waar-
schuwt waardoor niet alle bewoners op tijd weg kunnen komen en (dodelijk) letstel niet wordt voorkomen.
Bewegingsdetectoren
Bewegingsdetectoren kunnen alleen beweging binnen de toegewezen ruimten detecteren, zoals te zien is in de
respectieve installatie-instructies. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen inbrekers en bewoners. Bewe-
gingsdetectoren beveiligen geen volumetrische gebieden. Ze hebben meerdere detectiestralen en beweging
kan alleen worden gedetecteerd in onbelemmerde ruimten die door deze stralen worden beveiligd. Ze kunnen
geen beweging detecteren die plaatsvindt achter wanden, plafonds, gesloten deuren, glazen puien, glazen deu-
ren of ramen of onder vloeren. Elke vorm van sabotage, bedoeld of onbedoeld, zoals het verhullen, verven of
spuiten van een willekeurig materiaal op de lenzen, spiegels, ramen of ander deel van het detectiesysteem, zal
de juiste werking beïnvloeden.
Passieve infraroodbewegingsdetectoren werken door het bepalen van temperatuursverschillen. De effectiviteit
van de detectoren kan minder worden wanneer de omgevingstemperatuur dicht bij of boven de lichaams-
temperatuur komt of als er bedoelde of onbedoelde warmtebronnen in of dicht bij het detectiegebied komen.
Sommige van deze warmtebronnen kunnen verwarmingen, radiatoren, ovens, barbecues, open haarden, zon-
licht, stoomopeningen, verlichtingen, enz.
Waarschuwingsapparaten
Waarschuwingsapparaten, zoals sirenes, bellen, claxons of stroboscopen, waarschuwen of wekken mensen
niet altijd als er een tussenliggende wand of deur is. Als er waarschuwingsapparaten op een andere etage van
het gebouw zijn geïnstalleerd, is de kans kleiner dat de bewoners worden gewaarschuwd of gewekt. Hoorbare
waarschuwingsapparaten kunnen worden gestoord door andere geluidsbronnen zoals stereo-installaties, tele-
visies, airconditioners of ande apparaten, of verkeer. Hoorbare waarschuwingsapparaten, hoe luid ook, zijn
mogelijk niet hoorbaar voor iemandmet een gehoorhandicap.
Telefoonlijnen
Als telefoonlijnen worden gebruikt om alarmen door te geven, kunnen ze mogelijk bepaalde perioden buiten
gebruik of in gesprek zijn. Bovendien kan een indringer de telefoonlijn doorknippen of de werking ervan met
geavanceerdere middelen teniet doen, wat moeijlijk te detecteren kan zijn.
Te late reactie
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij het systeem als bedoeld reageert, maar waarbij de bewoners toch niet
beschermd zijn tegen noodgevallen doordat ze niet tijdig reageren op de waarschuwingen. Als het systeem
wordt bewaakt, is de reactie mogelijk te laat om de bewoners of hun bezittingen te beschermen.
Componentstoring
Hoewel alle inspanningen zijn gedaanom dit systeem zo betrouwbaar mogelijk te maken, werkt het systeem
mogelijk niet zoals bedoeld door het defect raken van een component.
Onvoldoende testen
De meeste problemen waardoor een alarmsysteem niet werkt zoals is bedoeld, kunnen worden gevonden door
regelmatig te testen en onderhoud te plegen. Het complete systeem moet wekelijks worden getest en direct na
een inbraak, poging tot inbraak, brand, storm, aardbeving, ongeval of elke constructieactiviteit binnen of buiten
het terrein. Tot de onderdelen die moeten worden getest behoren alle detectieapparaten, toetsenpanelen, con-
soles, alarmindicatieapparaten en alle andere operationele apparaten die deel uitmaken van het systeem.
Beveiliging en verzekering



Ongeacht de mogelijkheden is een alarmsysteem geen vervanging voor eigendom of een levensverzekering.
Een alarmsysteem is geen vervanging voor huiseigenaren, huurders of anderen bewoners om zich voorzichtig
te gedragen om de schadelijke gevolgen van een noodsitutatie te voorkomen of minimaliseren.
BELANGRIJK - ZORGVULDIG LEZEN: DSC Software, aangeschaft met of zonder
Producten en Onderdelen is auteursrechtelijk beschermd en wordt aangeschaft

onder de volgende licentievoorwaarden:
l Dezegebruiksrechtovereenkomst("Overeenkomst")vormteenwettelijkeovereenkomsttussenU(het

bedrijf, individuof entiteitdiedeSoftware enverwanteHardwareheeftafgenomen)enDigitalSecurityCon-
trols,eendivisie vanTycoSafetyProductsCanadaLtd.("DSC"),de fabrikantvandegeïntegreerdebevei-
ligingssystemenendeontwikkelaarvande software enverwanteproductenofonderdelen("HARDWARE")
dieUhebtafgenomen.

l IndienhetDSC-softwareproduct(“SOFTWAREPRODUCT”of“SOFTWARE”) isbestemdomsamenmet
HARDWAREtewordengeleverdenditNIETvergezeldgaatvandenieuweHARDWARE,magUhet
SOFTWAREPRODUCTnietgebruiken,kopiërenof installeren.HetSOFTWAREPRODUCTomvatcom-
putersoftware enkanbegeleidendemedia,gedruktematerialenen“online”of elektronischedocumentatie
omvatten.

l Softwaredie samenmethetSOFTWAREPRODUCTwordtgeleverd,endievaltonder eenafzonderlijke
gebruikersovereenkomst,wordtaanUinlicentie gegevenonderdevoorwaardenvandie licen-
tieovereenkomst.

l DoorhetSOFTWAREPRODUCTte installeren, te kopiëren, te downloaden,opte slaan, te openenofanders-
zinstegebruiken,stemtUeronvoorwaardelijkmee ingebondente zijnaandevoorwaardenindezeOver-
eenkomst,zelfsalsdezeOvereenkomstwordtbeschouwdalseenwijzigingvanvorige regelingenof
contracten.Indienunietinstemtmetdebepalingenvandezeovereenkomst, isDSCnietbereidueenlicentie
voorhetSOFTWAREPRODUCTteverlenenenhebtugeenrechtomhette gebruiken.

LICENTIE SOFTWAREPRODUCT
Het SOFTWAREPRODUCTwordt zowel beschermd door auteursrechtwetgeving en internationale auteurs-
rechtverdragen als door andere wetten en verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom. Het
SOFTWAREPRODUCTwordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.
1. VERLENINGVAN LICENTIE Deze Overeenkomst verleent U de volgende rechten:
(a) Installatie en gebruik van de Software: voor elke licentie die u aanschaft, mag u slechts één kopie van het
SOFTWAREPRODUCT installeren.
(b) Opslag/Netwerkgebruik: het SOFTWAREPRODUCTmag niet gelijktijdig worden geïnstalleerd, geopend,
weergegeven, uitgevoerd, gedeeld of gebruikt op of vanaf verschillende computers, zoals een werkstation, ter-
minal of ander digitaal elektronisch apparaat (“Apparaat”). Oftewel, indien Umeerdere werkstations hebt,
zult U een licentie moeten aanschaffen voor elk werkstation waarop de SOFTWARE zal worden gebruikt.
(c) Reservekopie: U kunt reservekopieën van het SOFTWAREPRODUCTmaken, maar Umag te allen tijde
per licentie slechts één kopie hebben. U mag de reservekopie uitsluitend voor archiveringsdoeleinden gebrui-
ken. Behalve voor zover dit expliciet in deze Overeenkomst wordt toegestaan, mag U verder geen kopieën
van het SOFTWAREPRODUCTmaken. Hetzelfde geldt voor de afgedrukte materialen die bij de
SOFTWAREworden meegeleverd.
2. BESCHRIJVINGVANANDERE RECHTEN ENBEPERKINGEN
(a) Beperking op reverse-engineering, decompileren en disassembleren: U mag het SOFTWAREPRODUCT
niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren en disassembleren, tenzij en voor zover dit, niet-
tegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. U mag
geen veranderingen of wijzigingen aan de Software maken zonder de geschreven toestemming van een func-
tionaris van DSC. Umag geen beschermde mededelingen, merken of etiketten van het Softwareproduct ver-
wijderen. U zult redelijkerwijs maatregelen nemen om te voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van
deze Overeenkomst.
(b) Scheiding van onderdelen: het SOFTWAREPRODUCTwordt in licentie gegeven als één product. De
componenten mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één HARDWARE-eenheid.
(c) Eén GEÏNTEGREERD PRODUCT: als U deze SOFTWAREmet HARDWARE hebt verkregen, is het
SOFTWAREPRODUCT in licentie gegeven met de HARDWARE als één geïntegreerd product. In dat geval
mag het SOFTWAREPRODUCT alleen worden gebruikt in combinatie met de HARDWARE, zoals in deze
Overeenkomst is uiteengezet.
(d) Verhuur: U mag het SOFTWAREPRODUCT niet verhuren, in lease geven of uitlenen. U mag het niet
beschikbaar maken voor anderen of het op een server of website plaatsen.
(e) Overdracht van het Softwareproduct: U mag al Uw rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst uit-
sluitend als onderdeel van een permanente verkoop of overdracht van de HARDWARE overdragen, mits U
geen exemplaar behoudt, U het volledige SOFTWAREPRODUCT overdraagt (inclusief alle onderdelen, de
media en het gedrukte materiaal, alle upgrades en deze Overeenkomst), en mits de ontvanger met de bepa-
lingen van deze Overeenkomst instemt. Indien het SOFTWAREPRODUCT een upgrade is, moet elke over-
dracht tevens alle vorige versies van het SOFTWAREPRODUCT omvatten.
(f) Beëindiging: onverminderd al zijn overige rechten mag DSC deze Overeenkomst beëindigen indien U de
bepalingen van deze Overeenkomst niet nakomt. In dat geval dient u alle exemplaren en alle onderdelen van
het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen.
(g) Handelsmerken: aan deze Overeenkomst kunt U geen enkel recht ontlenen in verband met enig merk of
servicemerk van DSC of zijn leveranciers.
3. AUTEURSRECHT: de eigendom van en de auteursrechten op het SOFTWAREPRODUCT (inclusief,
maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's en tekst die in het SOFTWAREPRODUCT zijn opgenomen),
alsmede de begeleidende gedrukte materialen en alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT, berusten bij
DSC of zijn leveranciers. U mag de begeleidende afgedrukte documentatie van het SOFTWAREPRODUCT
niet kopiëren. Alle rechten met betrekking tot de titel en het intellectuele eigendom van de inhoud, waartoe toe-
gang kan worden verkregen door het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT, berusten bij de des-
betreffende eigenaar van de inhoud en kunnen zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht of andere wetten
en verdragen met betrekking tot intellectueel eigendoms. Deze overeenkomst verleent u geen recht dergelijke
inhoud te gebruiken. Alle rechten die niet expliciet krachtens deze Overeenkomst worden verleend, berusten
bij DSC en zijn leveranciers.
4. EXPORTBEPERKINGEN: U stemt ermee in het SOFTWAREPRODUCT naar geen enkel(e) land, per-
soon of entiteit te zullen exporteren of herexporteren waarvoor in Canada exportbeperkingen van kracht zijn.
5. GERECHTSKEUZE - deze licentieovereenkomst voor software is onderhavig aan de wetten van de pro-
vincie Ontario, Canada.
6. ARBITRAGE - Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan worden bepaald door defi-
nitieve en bindende arbitrage in overeenstemmingmet de Arbitration Act, en de partijen gaan akkoord met de
beslissing van de bemiddelaar. De plaats van de arbitrage is Toronto, Canada en zal gehouden worden in de
Engelse taal.

7. BEPERKTEGARANTIE
(a) GEENGARANTIE: DSC VERSTREKTDE SOFTWARE “IN DEHUIDIGEVORM” ZONDER
GARANTIE. DSC GARANDEERTNIET DATDE SOFTWARE ZALVOLDOENAANUW
VEREISTEN, OF DATDEWERKINGVANDE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGENOF
FOUTEN ZAL ZIJN.
(b) WIJZIGINGEN IN BESTURINGSOMGEVING: DSC is niet verantwoordelijk voor problemen die zijn
ontstaan door wijzigingen in de besturingskenmerken van de HARDWARE, of voor problemenmet de inter-
actie tussen het SOFTWAREPRODUCT en SOFTWARE of HARDWAREPRODUCTEN die niet van DSC
zijn.
(c) BEPERKINGVANAANSPRAKELIJKHEID; GARANTIE REFLECTEERTDEALLOCATIE VAN
RISICO: IN ALLEGEVALLEN, ALS ENIGEWETGEVINGGARANTIES OF VOORWAARDEN
IMPLICEERTDIE NIET ZIJN OPGENOMEN INDEZE LICENTIEOVEREENKOMST, ZALDE
VOLLEDIGEAANSPRAKELIJKHEIDVANDSC ONDER ENIGE BEPALING IN DEZE

LICENTIEOVEREENKOMSTBEPERKT ZIJN TOTHET FEITELIJK DOOR BEPAALDE
JURISDICTIES STAANGEENUITSLUITINGOF BEPERKINGVANAANSPRAKELIJKHEIDVOOR
GEVOLGSCHADEOF INCIDENTELE SCHADE TOE. HIERDOOR KANHET ZIJN DAT
BOVENSTAANDEBEPERKINGNIET VOOR UGELDT.
(d) UITSLUITINGVANGARANTIE: DEZEGARANTIE BEVATDEVOLLEDIGEGARANTIE EN
VERVANGT ENIGE ENALLEANDEREGARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET (INCLUSIEF
ALLEGARANTIES VANVERKOOPBAARHEIDOF GESCHIKTHEIDVOOR EENBEPAALDDOEL)
ENALLEANDEREVERPLICHTINGENOF AANSPRAKELIJKHEIDVANDSC. DSC BIEDTGEEN
ANDEREGARANTIES. ER MAGNIETWORDENAANGENOMENDATDSC ANDEREN
TOESTEMMINGGEEFT TE BEWERENNAMENS DSC TEHANDELENOM DEZEGARANTIE AAN
TE PASSENOF TEWIJZIGEN, ER MAGOOKNIETWORDENAANGENOMENDAT ER ANDERE
GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID BESTAATAANGAANDEDIT SOFTWAREPRODUCT.
(e) UITSLUITINGVANRECHTSMIDDELEN ENBEPERKINGVANGARANTIE - IN GEENGEVAL
IS DSC AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELEOF INDIRECTE SCHADEOP BASIS
VANGARANTIEBREUK, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID,
OF ENIG ANDER JURIDISCH PRINCIPE. DERGELIJKE SCHADEOMVAT, MAAR IS NIET
BEPERKT TOTWINSTDERVING, VERLIES VANHET SOFTWAREPRODUCTOF ENIGE
GEASSOCIEERDEAPPARATUUR, KAPITAALKOSTEN, KOSTENVOOR SUBSTITUERENDEOF
VERVANGENDEAPPARATUUR, FACILITEITENOF DIENSTEN, UITVALTIJD, AANKOOPTIJD,
CLAIMS VANDERDEN, INCLUSIEF KLANTEN, EN EIGENDOMSSCHADE.
WAARSCHUWING:DSC raadt aan om het gehele systeem regelmatig volledig te testen. Het is echter moge-
lijk dat dit SOFTWAREPRODUCT ondanks regelmatig testen en ten gevolge van, maar niet beperkt tot, cri-
minele sabotage of stroomuitval, niet naar verwachting functioneert.
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Compliantieverklaring EU
De model HSM2HOST8 draadloze transceiver is gecertificeerd door Telefication volgens EN50131-1:2006 +
A1:2009 en EN50131-3:2009, voor graad 2, klasse II.
Let op: Alleen voor EN50131 compliant installaties, heeft de inbraak deel van het alarmsysteem is onderzocht.
Brandalarm en aanvullende (medische) alarmfuncties waren niet inbegrepen in de evaluatie van dit product onder
de eisen van de voornoemde normen.

© 2016 Tyco Security Products. Alle Rechten voorbehouden. www.dsc.com
De in dit document opgenomen handelsmerken, logo's en dienstmerken zijn geregistreerd in de Verenigde Staten 
[of andere landen]. Elk misbruik van de handelsmerken is ten strengste verboden en Tyco zal agressief haar rech-
ten met betrekking tot intellectueel eigendom met alle wettelijke middelen afdwingen, indien nodig met inbegrip 
van strafrechtelijke vervolging. Alle handelsmerken die geen eigendom zijn van Tyco zijn het eigendom van hun 
respectieve eigenaren en zijn gebruikt met toestemming of toegestaan volgens de toepasselijke wetten. Pro-
ductaanbiedingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Feitelijke pro-
ducten kunnen afwijken van de foto's. Niet alle producten beschikken over alle functies. Beschikbaarheid kan per 
regio verschillen; neem contact op met uw vertegenwoordiger.
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